АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12 января 2017г № 2
О внесении изменений в постановление №2 От 05.04.2013г «Об утверждении схемы теплоснабжения Пограниченского муниципального образования Новоузенского муниципального района» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и обеспечения надёжности системы теплоснабжения, эффективности производства, передачи, потребления теплоресурса, постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Пограниченского муниципального образования Новоузенского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление №2 от 05.04.2013г«Об утверждении схемы теплоснабжения Пограниченского муниципального образования Новоузенского муниципального района» следующие изменения: добавить приложение №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Пограниченского муниципального образования
А.А.Медведев
Приложение №2 к постановлению
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Пограниченского муниципального образования
1.1 Существующее состояние.

Пограниченское муниципального образования (далее МО) расположен в северной части Саратовской области. Площадь МО – общая 172,25 кв.км . Река протекающая на территории МО – р.Дюра
Климат умеренно континентальный, характеризующийся жарким летом и холодной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -17°С до -23°С в январе-феврале, в июне-июле от +26°С до 29°С..

Теплоснабжение общественной застройки на территории Пограниченского МО осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных потребителей оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются газовые водонагреватели. Для обеспечения теплом  используется одна котельная, которая производит доставку теплоносителя до общественных зданий.
Общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей, подающих теплоэнергию  на объекты социальной сферы, осуществляет ООО «Комфорт» .
ООО «Комфорт» - на сегодняшний день является основной обслуживающей организацией источников теплоснабжения, подающей теплоэнергию 99% отапливаемых объектов на территории с.Пограничное. ООО «Комфорт» расположено по адресу: Саратовская обл., г.Новоузенск, ул. Пролетарская, д. № 10. 
В целом на обслуживании выше указанного предприятия в с.Пограничное находится 1 котельная. 

	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Тип прокладки
	Обслуживающая

организация

	
	
	
	
	Надземная

(м)
	Подземная

(м)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с.Пограничное

	1
	Котельная
№ 1
с.Пограничное
	Здание Дома Культуры
	538
	
	290
	ООО «Комфорт»

	
	
	Здание МОУ СОШ №10
	
	
	
	

	
	
	Здание МДОУ №27
	
	
	
	

	
	
	Здание ФАПа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в разрезе основных источников тепловой энергии.
Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в разрезе основной котельной.
	Наименование котельной 
	Годовая выработка

	
	Теплоэнергия (гкал)
	Теплоноситель (м3)

	
	Отопление
	ГВС
	Отопление 
	ГВС

	с.Пограничное

	Котельная №1 
с.Пограничное
	1032,66
	0
	0
	0


1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), основного теплоносителя производственными объектами.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Отапливаемый объект
	Объем отапливаемых объектов
	Годовое потребление

	
	
	
	
	Тепловая энергия (Гкал)
	Теплоноситель (Гкал)

	
	
	
	
	Отопление 
	ГВС
	Отопление
	ГВС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	с.Пограничное

	1
	Котельная № 1 с.Пограничное
	Здание Дома Культуры

Здание МОУ СОШ №1
Здание МДОУ №27

Здание ФАПа
	11205
	1032,86
	0
	0
	0


Изменение схем теплоснабжение не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственной зоны не планируется.
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения не целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание основных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	На северо-восток
	На север
	На восток
	На юг
	На запад
	На юго-восток

	Котельная № 1 с.Пограничное

	
	МОУ СОШ №10
ФАП
	
	Дом Культуры
МДОУ №27
	
	


Характеристики основного источника тепловой энергии с.Пограничное
	№ п/п
	теплоснабжения (котельная)
	Характеристика объекта
	Марка котлов и количество шт.
	Мощность одного котла (МВт)

	1
	Котельная № 1 
с.Пограничное
	отд.стоящая
	«Универсал-5»-2 шт.
	0,349


Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе основных источников тепла)

	Наименование котельной, адрес
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	примечание

	с.Пограничное

	Котельная № 1 с.Пограничное
	1,2
	В работе

	Итого:
	1,2
	


Модернизация системы теплоснабжения Пограниченского МО не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых водонагревателей.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Пограниченское муниципальное образование газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными приборами, работающими на газовом топливе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как не предусматривается изменение существующей схемы теплоснабжения

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе основных котельных)

	Наименование котельной
	Затраты на собственные нужды (Гкал/ч)

	
	существующие
	перспективные

	с.Пограничное

	Котельная № 1 с.Пограничное
	0
	0

	Итого:
	0
	0


2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности основных источников тепловой энергии нетто.

	Наименование котельной
	Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч)
	Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч)

	
	
	существующие
	перспективные

	с.Пограничное

	Котельная № 1 с.Пограничное
	1,2
	1,2
	1,2

	Итого:
	1,2
	1,2
	1,2


2.7. Описание причин существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Участок тепловой сети  (котельная № 1) выполнен в подземном и наземном исполнении в непроходных каналах и была введена в эксплуатацию в 1971 г., теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке на сегодняшний день не отмечаются нарушения целостности трубопроводов. 

В связи с износом тепловых сетей, восстановление и поддерживание эксплуатационных свойств теплосети, повышения надежности функционирования и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах является одной из основных задач ООО «Комфорт».
Это объяснимо тем, что основными показателями производственной эффективности являются снижение объемов потерь. Что в свою очередь непосредственно отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для объектов соцкультбыта.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.
3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребления.

Водоподготовительных установок в котельной села нет.
Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой . энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что изменение схем теплоснабжения не предусмотрено, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

	№ п/п
	Мероприятие
	Период исполнения
	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	2017
	2018
	2019
	
	

	1
	Реконструкция котельной № 1 с.Пограничное
	300 т.р.
	
	
	300
	снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосетей

	1.1
	Установка котла
	300 т.р.
	
	
	300
	

	2.1
	Установка насосного хозяйства
	60 т.р.
	
	
	60
	

	Итого:
	360 т.р.
	
	
	360
	


4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

	№ п/п
	Адрес объекта/мероприятия
	Ед.изм.
	Цели реализации мероприятия

	1
	Котельная №1 с.Пограничное
	1
	Экономия средств на приобретение топлива

	Итого:
	1
	


4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативных срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории с.Пограничное не предусматриваются. 

4.5. Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в  зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка котла
	Кол-во котлов
	Год установки
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Подключенная нагрузка (Гкал/ч)

	с.Пограничное

	1
	Котельная № 1 с.Пограничное
	Универсал 5
	2
	1971
	1,2
	0,5

	Итого:
	
	2
	
	1,2
	0,5


4.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством является 95-70°С.

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных (температурный график 95-70°С)

	Температура наружного воздуха t°C
	Температура воды в падающем трубопроводе системы отопления, t n°C
	Температура воды в обратной линии системы отопления , t о°С

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность (Гкал/ч)
	Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч)

	с.Пограничное

	1
	Котельная № 1 
с.Пограничное
	1,2
	1,2

	
	Итого:
	1,2
	1,2


Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых  села под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.
5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. Обеспечивающие условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, так же не предусмотрено.
5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидация котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется.
5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

	№ п/п
	Адрес объекта/мероприятия
	Ед.изм
	Количество
	Цели реализации мероприятия

	1
	Теплотрасса котельной № 1 с.Пограничное
	п.м.
	200
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

-обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

-снижение уровня износа объектов;

-повышение качества и надежности коммунальных услуг.




Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	с.Пограничное

	Котельная № 1
	Газ 
	110450
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Итого:
	
	
	


Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Новое строительство тепловых сетей не планируется, инвестиции привлекаться не будут.
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к центральной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию основной котельной и тепловых сетей на территории 
с. Пограничное осуществляет ООО «Комфорт»

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «Комфорт»
Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйственных тепловых сетей на территории с.Пограничное не имеется.


















PAGE  

